Nordic Manual Nordic Multiflex
Vﬁﬂﬂesystem System med Mitsubishi

\

Komplettera vilket system som helst med
vattenmantlad kamin och solfangare.




Ingress

Nordic MultiFlex &r en styrning med shuntmotor som ger méjlighet att pa ett enkelt
sétt komplettera vilken befintlig vdarmekélla som du énskar t ex en berg/-
markvdrmepump, luft/vattenvarmepump, elpanna, fjarrvdrme osv. Komplettera med en
vattenmantlad braskamin, vedpanna, pelletsanldggning, solfangare eller virmepump.

Produkten Nordic Multiflex bestar av en smart reglering som vid vald temperatur pa givare
S2 i dockningstank aktiverar shuntmotor med forinstalld varmekurva. Principen for inkoppling
mot tank framgar i denna manual och principen ar samma oavsett vilken tank man valjer. Vi
kan erbjuda hela system med Multiflex och dockningstank.

Vattenmantlade kaminer och solfangare ar nagot som efterfragas allt mer och problemet har
varit hur man Iéser inkopplingen mot andra system som jobbar med sk flytande kondensering
direkt mot systemet. Genom unik styrning kan vi erbjuda er ett flexibelt system utan kranglig
omkoppling och besvarlig styrning. Det gor att man har mgjlighet att sanka sina
energikostnader till ett minimum.

Passar till alla system
- Berg/markvarmepump, - Luft/vattenvarmepump, - Franluftvarmepump, - Fjarrvarme
- Elpanna.

Denna manual anpassad for varmepump fran Mitsubishi

Elda i Nexus Aqua i kombination med virmepump fran Mitsubishi


http://tr.anp.se/track?t=c&mid=1107854&uid=124509297&&&http%3A%2F%2Fwww.nordicvarmesystem.se%2FDefault.aspx%3Fp%3D563
http://tr.anp.se/track?t=c&mid=1107854&uid=124509297&&&http%3A%2F%2Fwww.nordicvarmesystem.se%2FDefault.aspx%3Fp%3D592

Funktionsbeskrivning

Det enkla med Nordic MultiFlex &r att man inte behéver géra nagra ingrepp eller omkopplingar i sin
befintliga anlaggning. Den ordinarie grundvarmen skickar ut en framledning som skall klara huset
varmebehov. Framledning passerar en reglerventil som sitter placerad pa dockningstank.

Valj mellan dessa funktioner:

1. Grundvarme passerar tanken. Ingen aktivering av shunt. Shunten star helt dppen for att skicka
ut en hogre framledning. Tanken haller framledningstemperatur. Nar man skapar energi fran
kamin eller sol skickas nagra grader hogre framledning ut och grundvarme stannar.

2. Aktivera shuntmotor nar tanken nar ett eget installt bérvarde. Tanken haller en lag temperatur
och det finns mycket energi att fylla p& med fran kamin och sol. Grundvarme/framledning
passerar shunt och ut mot distribution, gar ej via tank.

3. Aktivera shuntmotor nar tanken nar ett eget installt borvarde och blockera samtidigt
grundvarme. Da kan ni jobba med samma varmekurva bade pa grundvarme och tankens
shuntmotor.

Ni valjer sjalva hur ni vill jobba i ert system. Allt ovan finns beskrivet i denna manual.

Nordic Multistyrning bestar i stora drag av shuntreglering, utegivare, framledningsgivare och en
tankgivare samt digital termostat for styrning av reglerventil. Bagge framledningsgivarna skall placeras
bredvid varandra och efter reglerventil. Varme skickas ut efter installd varmekurva som ar hégre an
befintlig anlaggning. Varmekurvan kan vi forprogrammera innan leverans men ar Iatt att justera pa
plats.

Sa lange det finns energi i tanken som ar hogre an installd framledningstemperatur sa anvander man
den energin for att varma upp huset. Inkommande tappvarmvatten kopplas forst genom
dockningstanken vilket ger extra mycket gratis tappvarmvatten fran kamin och sol.

Viktiga hanvisningar:

e Varmereglering med utegivare och framledningsgivare ar mest optimalt pa ordinarie
grundvarme.

o Viktigt att cirkulationspump mot distributionssystem alltid gar.

o Bada framledningsgivare bor placeras efter var shunt bredvid varandra.

e Utegivare i norr skall ocksa placeras bredvid varandra.

Alternativ:

e Styrs virmen med inomhusgivare gar det att vilja tillval tradlos eller tradbunden
inomhustermostat till Nordic Multiflex.

¢ Har man problem att dra en utomhusgivare sa kan man satta en maxtemperatur pa
framledning. Néar det finns hog temperatur i tanken kommer denna maxtemperatur
begransa framledningen.

e Aktivera shunt nér givare S2 i tank nar ett borvarde. Styrs av var digitala termostat.

¢ Blockera virmepump nar givare S2 i tank nar ett borvarde. Denna brytande funktion
maste dock finnas i befintlig grundvarme. Styrs av var digitala termostat.



Installation

Projektering Nordic Multiflex

Nedan projektering ar en principskiss pa en installation av Nordic Multiflex med en
vattenmantlad kamin och solfangare pa taket. Primar varmekalla kan vara alla produkter som
jobbar direkt mot systemet.

1. Viktigt att framledningen passerar shunten/reglerventilen innan den aker till
distributionssystemet.

2. Placera badas givare for reglering bredvid varandra. Normalt framledning men kan
ibland vara pa returen. Placeras efter tankens shuntmotor.

3. Kontrollera att den cirkulationspump som skickar ut varme till distributionssystemet
gar hela tiden.

Reglerventil

Utegivare

shunt CRC Givare framledning

Ev. blockering a ..........

. i
Solfangare
radiatorer
: golvvarme
Givare tank 1
,ﬂ:ﬁ"i\ Tappvarmvatten

(4 till bad/dusch

s

0

Varmepump
Fjarrvarme
Elpanna osv

Laddgru
Vattenmantlad Jrupp

kamin

Om ni ar osakra eller vill ha mer information angaende installation av Nordic Multiflex sa ring
oss pa Nordic Varmesystem pa 0920-223130



Allmant schema Nordic Multiflex
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Anslutningar mot dockningstank Tida 300/500
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Anslutningar mot dockningstank TS 300/500
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Beskrivning - Installation av Nordic Multiflex

Leveransinnehéll Nordic Multistyrning

Féljande artiklar ingar vid leverans.

1st Digital termostat TC 110 med givare S1 och S2 (S2 i tank)
1st Esbe ventiimotor CRC 211

1st Utomhusgivare.

1st Framledningsgivare.

Tillval CRC 211: Tradbunden eller tradlés inomhustermostat.

Viktig information

Elektriskt installationsarbete skall bara utféras av behdrig elektriker och i dverensstammelse
med gallande bestdmmelser. Vid installation skall utrustningen vara bortkopplad fran
natspanningen.

Installation

Installationen av Nordic Multiflex bestar av tva delar: Den fysiska installationen dvs.
inkoppling av hardvaran, givare och sensorer och den andra delen ar konfiguration av
varmekurvan via knappsatsen pa styrenheten.

Komplettera solfangare och vattenmantlad kamin!



Fysisk installation

Manual medfoljer leveransen.
Har beskrivs de moment som ingér i Nordic Multiflex.
Bilder till alla beskrivningar nedan finns i manual.

Installation av ventilmotor ESBE CRC 211

Montera Esbe ventilmotor pa shunten enligt medféljande anvisningar. Ventilmotor ar
forinstalld att 6ppna at hoger anpassade for vara dockningstankar. Kontrollera vid annan
dockningstank att ventilmotor 6ppnar at ratt hall. Se medféljande beskrivning ventiimotor for
att andra 6ppning.

Vara dockningstankar: Tida 300/Tida 500 med VV slinga — Vanster, Tida 300/Tida 500
utan VV slinga — Hoger, Runda TS tankar — Hoger.

Anslutning av givare

1. Montera framledningsgivaren pa réret med hjalp av medfdljande aluminiumtejp.

2. Montera utomhusgivaren pa fastighetens norra sida under takfoten sa att givaren skyddas
mot direkt solljus och regn. Anslut kabelkontakten i reglerdonet.

3. Gar det ej att montera utomhusgivare sa satter ni ej i utomhustermostaten. Nar det finns
energi i dockningstanken sa shuntas det ut max inprogrammerad framledning. Se avsnitt
max framledning. Vid golvvarme normalt ej mer an 40 grader. Har ar det viktigt att det finns
rumstermostater som stanger om det blir for varmt i rummet.

Géangriktning

1. Stall gangriktningen pa reglerdonet genom att trycka pa joysticken till hdger for medurs
Oppning eller till vanster for moturs éppning.

2. Hall joysticken i 6nskad riktning och anslut spanning.

3. Vanta ytterligare 2 sekunder innan joysticken slapps, ratt gangriktning ar nu installd.

Tida tankar éppnar at vénster. Runda TS tankar at hoger.

Avancerade instéillningar (Utomhusgivare mdste vara ansluten mot shunt)

1. Tryck ner joysticken i 5 sekunder for att na avancerade instéliningar.
2. Foér att flytta mellan menyerna, tryck joysticken till vénster eller héger.

3. Tryck ner joysticken for att 6ppna énskad meny



Max framledning/begrinsning

1. For att andra den hogsta framledningstemperaturen, tryck ner joysticken i 5 sekunder for
att na avancerade installningar.

2. Valj menyn “Max” genom att trycka pa joysticken OK.

3. Bestam den hogsta tillatna framledningstemperaturen genom att trycka pa joysticken
Observera att instéllningen kan paverka den 6vre gransen for varmekurvan.

4. Tryck ner joysticken i 5 sekunder for att aterga till huvudmenyn.

Virmekurva Funktion 1

Viktigt att virmekurvan for Nordic Multiflex CRC ligger 2-4 hogre i framledning &n befintlig
virmekurva. Som vi beskrivit tidigare maste bagge framledningsgivarna placeras efter
shuntmotor CRC bredvid varandra. Tank pa att om ni inte har termostater for varje rum eller
radiator s kommer den hogre virmekurvan skapa en nigot hogre inomhustemperatur.

Alternativ 1: Sénk virmekurvan for grundvirme. Lite ldgre nédr grundvdrme enbart kors.
Vid eldning skapas en hogre framledning och hogre inomhus temperatur.

Alternativ 2: Behall dagens varmekurva. Vid eldning skapas en hogre framledning och négot
hdgre inomhus temperatur.

Har ni t ex termostater for varje rum (golvvirme) s& kommer varje slinga stinga ndr rummet
nar borvirde. Har har ni mer marginal att jobba med. Inte lika kénsligt att stdlla kurvan néra.

30 20 10 5 0 5 -10 -20 -30 -40
A b C d E F G H J L

Olika utomhustemperaturer ovan.

1. For att &ndra varmekurvan oberoende av den aktuella utomhustemperaturen. Andra
framledning ovan B till L. Vilken framledning gar ut med befintlig varmekurva. Stall in + 4
grader. Tryck ned joysticken 5 sekunder for att na avancerade instaliningar. Tryck vanster.

2. Valj menyn “Cur” genom att trycka pa joysticken. Tryck OK.

3. V&lj brytpunkt genom att trycka pa joysticken. Andra B till L ovan. Tank pa att &ndra max
framledning till hogre an 40 om ni inte har golvvarme.

4. Valj 6nskad framledningstemperaturen vid vald brytpunkt genom att trycka pa joysticken
OK.
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5. Borja ater vid punkt 3 om en annan brytpunkt skall andras eller tryck ned joystickeni 5 + 5
sekunder for att aterga till huvudmenyn.

Exempel: Din befintliga varmekalla kraver en framledning pa 32 grader vid 0 grader.
Andra E till 36 grader.

NOT: Om ni utnyttjar shuntaktivering OFS sa maste ovan viarmekurva
programmeras 20 lagre vid varje utomhustemperatur. Nar OFS aktiveras
sa hojs varmekurvan med det varde (rekommenderat 20) ni stallt in OFS
for varje utomhustemparatur.

Funktion 2 — Aktivering av shunt vid bestimt borvirde i tank

Aktivering av shuntmotor CRC sker via digital termostat TC 110. Givare S2 styr nar CRC skall
starta. Da borjar energi nyttjas fran tanken och ordinarie grundvarme stannar efter ett tag.

Nedan bild pa inkoppling av digital termostat samt placering av S2. Den digitala termostaten
kan med fordel placeras nara kaminen.

Anslutningar pa termostatens baksida

1 Givare S2
Givare S1 : Monteras i évre
Monterasi 1 = Del av tanken
dykror : 4] - O
Pé ] oo T -I
kaminen : LIN P2 | AUX : D
] IN |20Wc - -- _>
L
1z i s]8[7 8ot
LiEa

Brytande funktion VP (P2) 5,6

Aktivering Esbe CRC 211 (P2)5,7

Inkommande Utgdende 230v
Till Cirkulationspump (P1)

230v

Anslut 230v till plint 1, 2. Strém till cirkulationspump/laddgrupp
ansluts till plint 3, 4. Anslut givare fran braskamin till plint S1 och
tankens givare pa plind FL/S2.

For att aktivera shunt koppla till 5,7. For att bryta en funktion typ

varmepump koppla mot 5,6. Borvarde for aktivering eller
brytning gors pa P2. Tryck pa meny 2 ggr.
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Instillning av starttemperatur Shuntmotor CRC 211 samt blockering VP
(Nordic Multiflex)

Vid vilken temperatur S2 skall aktivera CRC beror pa vilken framledning som krévs vid er
uppskattade kallaste temperatur. Exempel Umeé: Behover ni en framledning pa 50 grader vid
-25 sé dr lamplig starttemperatur 55 grader. Exempel Stockholm. Kallaste -15. Sen ar det 14tt
att justera S2 under aret olika arsperioder.

Tryck pé knapp Meny pa den digitala termostaten tills diod P2 blinkar. Andra till énskad
temperatur med + och — knappen. Vilj 6nskad temperatur. Nar den slutat blinka ar 6nskad
temperatur vald. Vid GLH &ndrar ni P2 nér P2 blinkar. Se separat manual.

Ovrigt:

Om termostat dven styr kamin. P1 bor vara instilld pd 55 grader. Da startar ladd pumpen for
kaminen nir kaminen &r 5 grader varmare dn S2 men maste dven vara minst 55 grader.

Vid stromavbrott méste termostat ha batteribackup. Kontakta oss vid intresse.
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Aktivering Shuntmotor -
Koppling och programmering termostat — Shuntmotor CRC 211

Koppla pa plint 5 och 7 pa termostat enligt bild tidigare samt plint ingang 3, 4 innanfér CRC.
CRC aktiveras da vid onskat borvarde pa P2. Nar temperatur sjunker under boérvarde stanger
shunten. Styr kabel kopplas in i shuntmotor enligt bild nedan.

Aktivering av virmekurva / shuntmotor
Ga in i meny OFS. Satt denna pa 20. Det betyder att shunten vill skicka ut en framledning

som ar 20 grader hogre an installd varmekurva (Se avsnitt varmekurva) nar OFS aktiveras.
Shunten kommer vara stangd till dess CRC aktiveras enligt borvarde i tank S2.
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Om ni nyttjar shuntaktivering sa maste programmerad varmekurva ligger i ovan exempel 20
grader lagre an den varmekurva man vill gd ut med nar man far energi i tanken fran kamin

eller solfangare.

Blockering virmepump vid virme i dockningstank:

For Mitsubishi: (Signalingang IN1, kopplingsplint TBI.1 7-8) fran plint 5,6 i termostat,
se bild sid 11. (Plint sitter Liingst ner i vianster horn, se bild nedan)

i

EEEEEEET) ERERlT ] el R
i F ]

fivs &a

for varme.

I ménga system finns var digitala termostat Tiemme med 1
leveransen. Var digitala termostat styr bland annat
cirkulationspumpen mellan kamin och dockningstank. S1 &r givare
1 kamin och S2 r givare i dockningstank. Nar P1 lyser sé ar det
drift pa cirkulationspump frdn den vattenmantlade kaminen. Med
P2 kan man nyttja funktionen blockering av t ex virmepump.
Koppla enligt schema nedan. Se dven separat manual for termostat.
Vilj temperatur for P2 da givare S2 skall bryta virmepumpsdrift

Kontrollera med virmepumpsleverantor var brytning sker och till vilken plint 5,6 skall

kopplas.

Givare S1
Monterasi
dykror

Pa
kaminen

Anslutningar pa termostatens baksida

Anslut 230v till plint 1, 2. Strém till cirkulationspump/laddgrupp
ansluts till plint 3, 4. Anslut givare fran braskamin till plint S1 och
tankens givare pa plind FL/S2.

For att aktivera shunt koppla till 5,7. For att bryta en funktion typ
varmepump koppla mot 5,6. Borvarde for aktivering eller
brytning gors pa P2. Tryck pa meny 2 ggr.

Givare S2
Monterasi 6vre
Del av tanken

'~
Yy i

LN P2 | AUX

IN (20w

ad  (B)didIBigig]

iz i s]6[7]8[0

L LI

Brytande funktion VP (P2) 5,6
Aktivering Esbe CRC211 (P2)5,7

Inkommande Utgdende 230v
230v Till Cirkulationspump (P1)
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Nordic Varmesystem, Kyrkogatan 5A, 972 32 Lulea
Tel — 0920-22 31 30 Fax: 0920-22 03 30
E-post: info@nordicvarmesystem.se - Web: www.nordicvarmesystem.se
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