
Måttritning modell Tunnel
Dörrar på bägge sidor



Måttritning 
Hisslucka på en sidan



Installationsbeskrivningar 

1. Kallvatteninlopp till värmeväxlaren (retur), utvändig gänga 1"
2. Varmvattenutlopp från värmeväxlaren (framledning), utvändig 

gänga 1"
3. Dykrör för givare termostat, invändig gänga 1/2"
4. Utlopp vatten från termiskt skydd, utvändig gänga 1/2"
5. Inlopp vatten till termiskt skydd, utvändig gänga 1/2"
6. Placering givare termiskt skydd invändig gänga 1/2"
7. Placering säkerhetsventil 2,5 Bar, utvändig gänga 1"
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